
Филиал Федеральноrо бюджетного учрещqения адравоохранения "[-|ентр гигиены и эпидемиологии в длтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Ислытательны й Лабораторный Щонтр
656049 Алтайский 50 тел. 50_з0-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН ЫХ ИС П ЫТАНИЙ
Ne {0546 от 19 Октября 2020 т.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23348.П.20
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоношкинскоrо сельсовета юридический адрес: Мтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Мминистреции Новомоноlлкинского сельсовета, Алтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Шпагино, водонапорная бачlня
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из водонапорноЙ бацlни. Масса (объем) пробы длlя испытаний:9500 мл, масса
(объем) пробь! дrlя контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная стоклобутылка.

L[ель испытания *;

Производственный контроль
flололнительная информация (при наличии):

, Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
!ата и время отбора *: 8 Опября 2020 r.10 час.00 мин.
,Щата и время получения: 8 Окября 2020 г. {3 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Н.А.Малыхина, Помоlцник врача по общей гиrиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

Gоответствует НД.
Н.Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

GаН ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
ЦеНТРаЛИЗОВаННЫХ СИСТОМ питьевого водоснабtкения. Контроль качества. Гиrиенические
ТРебОВаНИя к обеспечению бgзопасности систем горячеrо водоснабжения".

Н,Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб дпя микробиологичЕского анализа", ГОСТ 31 s61 _201 2
"Вода. Общие требования к отбору про6".

Hfl, регламентируюlлие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
Централи3ованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспеч9нию безопасности систем rорячеrо ия".

Лицо ответственное за оформление данного кола: анкова

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а ПРедОСтавленную информацию и отбор объепов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекryиспытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настояulий протокол (1 0546) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме бёз разрешlения ИhL{
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1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из водонапорной башни
Код объепа испытаний (пробы / образца): 23348.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, заринск г, горького ул, 16,
Дата и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 1Зчас 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончанхе испытаний:
09.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

нормативные докчменты на методы исследования

Федерального }л4рецдения здравоохранения гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринске, 3аринском,

кытмановском и

Страница: 2

Страниц:4
Издание: 7

Ф з6_02_35 лата введения: Утверцден приказом от,10.01.2020 N9 ,l6/,|

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_01

2 окБ KoE\,l00
мл

Не обнарул<ено
КоЕ\100мл

не допускается
КоЕ\100 мл мук 4,2,10,18-01

з ткБ коЕ\ 100
мл

Не ooнaplDKeнo коЕ\100
мл

Не допускается
KOE\10O мл мук 4.2.1018_01

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический аналиэ питьевой воды

н",i"""о"""ие объекта 
""n",r"""o't?lхТjiъБ:,,ffiТ:Тjx: fi;::i:""х:Тооо""пооной башни

Код объеmа испытаний (пробы / образца): 2З348.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.,t4,корп. 2
flaTa и время поступления объеffiа иGпытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.,l0.20 в ,t3час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испытаний:
19.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная ин

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Реэультаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-{BeTHocTb
градус

цветности
2,7 0,8 20 гост

31868-2012

Gпектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2 Мугность (длина волны
530 нм) мйм3 менее 0,58 ,|,5 гост р

57164-2016

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0З.21

3 Водородный показатель единицы
рН

7,2 о,2 6-9
п1-1д Ф

14.1:2:3:4.121-9
7

Иономер
И-160МИ до

21,07.21

4 окисляемость мйм3 3,1 0,з 5,0 пндФ
14.1 :2;4.1 54-99

5 Аммиак (по азоry) мйм3 0,45 0"| 2,о гост
33045-2014, п.5

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло24.03.21

6 Нитриты мйм3 менее 0,003 3,0 гост
33045-2014, п.6

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.2,1

а Нитраты мг/дм3 з,25 0,5 45 гост
33045-20,14, п.9

uпеrгрофOтоме
тр КФК-З КМ
до 24.03.21

8 Жесткость общая мг_экв/л,
гоад.Ж 6,3 0,9 7,0 гост

31954-20,12, п.4

9 Сцой остаток мйм3 485,0 7,1 1 000 гост 18164-72

Весы
лабораторные
СЕ224С до

14.06.21

1 0 Хлориды мйм3 менее 10,0 з50 гост 4245-72,
п,2

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 0546) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИhL{
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учрех(qения здравоохранения гигиены и 3
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринске, 3аринском,

кытмановском и 4

ие:

Ф 36-02_35

11 Сульфаты мйм3 47,9 5,3 500
гост

31940-2012, п.6
(метод 3)

СпекIрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

12 Железо общее мйм3 менее 0,10 0,3 гост 4011-72,
п.2

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

13 Молибден мйм3 менее 0,0'l 0,25 гост ,l8308-72
Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

1 4 Мыtльяк мйм3 менее 0,01 0,05 гост 4152-89
спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

1 5 <Dториды мйм3 0,52 0,02 1,5 гост 4з86_89,
п.1

Спеrrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03,21

1 6 Медь мйм3 менее 0,0005 1,0 гост
31 866-201 2

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

ло 24,12.20

1 7 t{инк мйм3 менее 0,0005 5,0 гост
з,l866-2012

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 24.12,20

1 8 Свинец мйм3 менее 0,0001 0,03 гост
31 866-201 2

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 24.12.20

1 9- Кадмий мйм3 менее 0,0001 0,001
гост

з,| 866_2012

Анализатор
вольтампероме
грический ТА_4

до 24.'12.20

20 Марганец мйм3 менее 0,005 0,1 му 31-,l0/04

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 24.12,20

2 1 ГХL{Г (сумма изомеров) мйм3 менее 0,0001 0,002 гост
31 858-201 2

Комплекс
хроматографче
ский газовый "

Хромос
ГХ-1000" до

24.12,20

22 !,I|T (сумма изомеров) мйм3 менее 0,0001 0,002

Комплекс
хроматографче
ский газовый "

Хромос
ГХ-1000" до

24.12,20
23 3апах при 20 грцусах балл 0 2 гост р

57164-2016

24 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-2016

25 Привкус балл 0 2
гост р

57164_2016

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а ПРеДОСтавленную информацию и отбор объекrов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекryиспытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (10546) не должен быть воспроизведен не в полном объеме бёз разреч.lения ИhL]

|flaTa введения: Ут
l1o o,t 2ozn Nc ,lвl

гост
31858-2012



Филиал Федеральноrо бюджетного учрех(цения здравоохранения "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 4

Страниц: 4

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36-02_35
введения: Утверlцен приказом 0т
.2020 м,lбл

flaTa
10.01

Примечание: погрешности результатов анализа не превыlлают пределов, допустимых по НД на методы испытаниЙ

Нормативные документы на методы исследо8ания:

ГОСТ З1868-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ПНfl Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методические рекомендации по применению методики выполнения иэмерениЙ рН в водах
потенциометрическим методом
пн,ЩФ 14.1:2l4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатноЙ окисляемости в

пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 33045-20'l4, п.5 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045-2014, п.6 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 3З045-20,14, п.9 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 31954-2012, п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Обtлая минерализация. Вода питьевая
rОСТ 4245-72, п.2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ З1940-2012, п.6 (метод 3) Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 401 1 -72, п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена
ГОСТ 4,152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка

Т.В.Табакаева
подпись иоФ

м.п.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор обьепов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 0546) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{
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Филиал Федерального бюджетноrо уlрецдения здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе3аринске, 3аринском, 3алесовском , Кытмановском и Тоryльском районах''
испытательный Лабораторный Цонтр

Алtтайский тел. 50-30-40
номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТА НИЙ
Ns {0547 oT,l9 Оmября 2020 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23349.П.20
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация НовомоноllJкинского сельсовета юридическиЙ адрес: Длтайский край,3аринский р-н
Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

ВодопровОд АдминиСтрац1,1и Новомоноlлкинского сельсовета, АлтаЙский край, Заринский р-нТочка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Новомоноtлкино, пер.СеверныЙ, 2
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая иЗ разводя!цей сети. Массал(объем) п|обы длrя йспыта""и, 1OOO мл, Масса(объем) пробы дrtя контрольного образца: о 
"n, 

iпЬ*Бвка: стерильная буrылка.
L{ель испытания *:

Производственный контроль
fl_ополнительная информация (при наличии):* 

Нет.
Оiбор и полунение объепа испытаний (пробы / образца):
,Щата и время отбора *: 8 Опября 2020 r. {0 час.00 мин.
,Щата и время получения: 8 Оrсября 2020 r. 13 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помочlник врача по общеЙ rиrионе
Условия транспортирования и отбора * объеlса испытаний (пробы / образца):

Соответствует Hfl.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Gан Пин 2.1.4.1о74,01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцеiтрализованных систем питьевоrо водоснабжения. kонтроль качества. Гиrиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячвrо водоснабжен ия''.
Hfl на метод отбора *:

гост 31942,2012 ']Вола. Отбор проб дrrя микробиологичвского аналl,tза'', гост з1861-2012"Вода. Обrцие требования к отбору про6''.
Н.Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

санПиН 2.1.4.10т,4-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к ка честву водыцентрализован ных систем питьевоrо водоснабжения. Контроль качества. Гигиеническиетребова ния к обеспечению безопасности систем горяч еrо
Лицо ответственное за мление данного п отокола ананкова

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком,
3а предоставленнУю информацию и droop ЬЪ;"й;й;;;;;;йи tпЬJоlЬоJ".цЬвl заказчи*омиспытательный лабораторный центр оraеrсrr"rпоaти не несет

результат относится только к объекrу_испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчикомНастоящиЙ протокол 1tои71 не должен'бЬть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛlt



Филиал Федерального бюджетного гrрецдения эдравоохранения "L{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,
кытмановском и Тоryльском районах"
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Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36-02-35

l Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из развомlцеЙ сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 23349.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алlтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16,

Дата и время поступления объепа испьЕаний (пробы I образца) в лабораторию: 08.'t0.20 в 13час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испытаниЙ:
09.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

спDавочно)

Н! на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 'l,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.,l018_01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнар}Dкено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018_01

3 ткБ кOЕ\ 100
мл

le обнарркено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

н""*"""о""*ие объекта ""п",,""пi,?1Тl'jiЪБ:,,lЫТ:Т#: fi;ý::"1:Ё""о^"*"й сети
Код объепа испытаний (пробы / образца):23349.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659,100, fuiтайский край, 3аринск r, 25 Партсъезда ул, д.
,l4,корп. 2
flата и время посryпления объекга испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 13час 30мин
![аты осуществления лабораторной деятельности: начало испьlтаний: 08.'l0.20; окончание испытаний:
,l9.10.20

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленнь]х требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

нормативные докчменты на методы исследOвания

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-{BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

31868_2012

спеtfiрофOтоме
тр КФК_3 КМ
до 24.оЗ.21

2
Муrность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

571 64-201 6

Спекrрофотоме
тр КФК_3 КМ
ло24.03.21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

57164-20,1б

4 3апах при 60 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

5 Привкус балл 0 2
tосI р

57164-2016

гост 31868_2012 Методы
гост р 57164_2016 питьевая.

цветности
запаха

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
иоФ

м,п.

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (про6/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (10547) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-]

|лата
ll о.оl



Филиал Федерального бюджетного Цреждения 3дравоохранения "l-{eHTp гиrиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах''

Испытательный Лабораторный Щентр

номер
Алтайский
аккредитации в реестре

50, тел. 50-з0-40
лиц

протокол лАБорАторных испьlтАни Й
Ns 10548 от 19 Оtпября 2020 т.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23350.П.2О
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlлкинского сельсовета юридический адрес: Алtтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объеffiа испытаний (пробы / образца) *:

ВОДОпровод Мминистрации Новомоноlлкинскоrо сельсовота, Алтайский край, 3аринский р_н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Новомоноlлкино, ул. Щентральная, 1

Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) ":
Вода питьевая из развом!цей сети. Масса (объем) пробы дJlя испытаний: 1000 мл, Масса
(Объем) пробы для контрольноrо образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бугылка.

L{ель испытания *:

Производственный контроль
flополнительная информация (при наличии):

. Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 8 Окября 2020 г.10 час.00 мин.
flaTa и время получения: 8 Опября 2020 г.13 час.00 мин.
Ф.И.О,, доля<ность *;

Л.Е.Попове, Помоlцник врача по общей гигиено
условия транспортирования и отбора * объеtса испытаний (пробы / образца):

Соответствует Н||.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

СаН ПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьового водоснабх<ения. Контроль качества. Гигиенические
ТРебОвания к обеспечон ию безопасности систем горячеrо водоснабtкен ия".

Н,Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Обор проб длrя микробиологического анализа", гОСТ 3186,|-2012
"Вода. Общие требования к обору проб".

Нý, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

GаНПИН 2.1.4.10Т4Л1 "Питьовея вода. Гигиенические требования к качеству воды
цонтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль гиrиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Ли ответственное за о мление данного п кола: нанкова
иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объейов испытаний (проб/обраэцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекгу_испытаний (пробе/образцу) прошедчJему испытания и предоставленному заказчиком.
Настояtций протокол (1 0548) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме бёз ýазрешения ИhЦ



Филиал }л{рецдения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиологи и в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском 3алесовском

кытмановском и 2

Протокол лабораторных испытаний |Ицание: 7

Ф 36-02_з5

1 Микробиологические исследования
Наименование объеlса испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 23350.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16,
Дата и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 13час 30мин
ýаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испытаний:
09.,l0.20
Условия испытаний (указать в случае отмонения отустановленныхтребований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные доцументы на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

l игиенический
норматив (указан

спDавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2,1018-01

2 окБ коЕ\ 100
мп

Не обнарlпкено
КоЕ\100мл

не допускается
Коfl100 мл

3 ткБ коЕ\ 100
мл

|-le ooнap}Dкeнo коЕ\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2,1018-01 аналиэ питьевой
гиенические иGследования

НаUменование объекга испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца):23350.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск r, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
flaTa и время посryпления объепа испытаниЙ (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 13час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испьпаний:
19,10.20
УСловия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ьная и

погрешности результатов анализа не превыцlают пределов, допустимых по Н,Q на методы

Нормативные документы на методы исследования

Nq
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-{BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

з,l868-2012

Спеrrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0з.21

2
Мрность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

571 64-201 6

СпектрOфотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
571 64-201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57,t 64_2016

Привlсус балл 0 2 гост р
57164-2016

ГОСТ З1868-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57,164-2016 питьевая

Руководител ь (заместител ь)
илц

запаха, и

подпись
Т.В.Табакаева

иоФ

м.п

3начком' отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а пРедоставленную информацию и отбор обьекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объеrryиспытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 0548) не должен быть воспроизведен не в полном объеме бёз разрешения Иi1Ц

l

|Дата введения: Утверtцен приказом от
l1o 01 2020 м 16/1

мук 4.2.,l018-01

5



656049, futтайский Радищева тел, 50-30*40
номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ne 10549 от 19 Октября 2020 г.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23351.П.20
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlлкинского сельсовета юридический адрес: Алtтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

ВодопровОд АдмпниСтрации Новомоношкинского сольсовета, Алтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Инющово, ул. Советская
НаИменование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая и3 разводящей сети. Масса (объем) пробы дrlя испытаний: 1000 мл, Масса
(Объем) пробы дrlя контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

l-|ель испытания *:

Производственный контроль
flололнительная информация (при наличии):

_Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 8 Опября 2020 r. 10 час.00 мин.
flaTa и время получения: 8 Ошября 2020 r. 13 час.00 мин.
Ф.И.О,, долlкность ":

Л.Е.Попова, Помоlцник врача по обrцей гиrиене
условия транспортирования и отбора " объеlга испытаний (пробы / образца):

Соответствует Н[|.
Hfl на объеп испытаний (пробу / образец) *:

СаН ПИН 2.1,4.1074-01 "Питьовая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевоrо водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
ТРебОВан ия к обеспечен ию безопасности систом горячого водоснабх<ения".

НД на метод отбора *:

гост 31942-2012 "Вода. Обор проб дrrя микробиолоrическоrо анализа", гост 31861-2о12
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hff, регламентируюlцие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.10т4-01 "ПитьеВая вода. ГигиеничеСкие требования к качеству воды
централ изова н н ых с исте м п итье вого водоснабже н ия. Контрол ь . Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за о ние нного протокола: нанкова
иоФ

Филиал Федерального бюджетного Црецдения здравоохранения "L]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах''

Испытательный Лабораторный L|eHTp

3начком' отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объеЁов'испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат.относится только к обьекгулиспытаний (пробе/образцу) процtедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настояtций протокол (10549) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме бёз разрешения ИilЦ



уа{рецдения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиOлогии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском

кытмановском и 2

7

Ф 36-02-35

1 Микробиолоrические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекrа испытаний (пробы / образца): 23351.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск r, Горького ул, 16,
fiaTa и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.,!0.20 в ,l3час 30мин
ýаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытений: 08.10.20; окончание испытаний:
09.10.20
Условия испытаний (указать в случаё отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и ма

Нормативные доцументы на методы исследования:

НаЦМенОвание объекга испытаний (пробы / образца) *; Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца):23351.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, fulтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
'l4,корп.2
flaTa и время поступления объепа испытаниЙ (пробы / образца) в лабораторию: 08..l0.20 в l3час зOмин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание иGпытаний:
19.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения отустановленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Примечание погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по на методы испытаний

Нормативные доцументы на методы исследования

Np
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

l игиенический
норматив (указан

спDавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 з 4 5 ь
1 омч КоЕ в ,1,0

мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_01

2 окБ коЕ\ 100
мл

|-{е обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено КОЕ\100
мл

|-{е допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.,|018-01

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив! не

более (указан
справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 з 4 5 о 7 8

1 L{BeTHocTb
градус

цветности
менеё 1,0 20 гост

31868-2012

uпекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0з,21

2
Мцность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5 гост р
57164_2016

uпекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.2,|

3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57164-20,1б

4 3апах при 60 rрадусах балл 0 2 гост р
571 64-2016

5 Привкус балл 0 2 гост р
57,164_2016

ГОСТ З1868-20,12 Вода. Методы
гост р 57164-2016 питьевая.

цветности

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
пOдпись иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекгу испытаний (пробе/образцу) проrчедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (10549) не должен быть воспроизведен не в полном объеме бёз ýазрешения Иi'lЦ

I

l

з



Испытатольный Лабораторный Щентр
656049, Алтайский 50 тел. 50-30-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

П РОТОКОЛ ЛАБО РАТОРН ЫХ ИСП ЫТАНИЙ
N9 {0550 от 19 Окгября 2020 г.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23352.п.2о
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) ":

fiдминистрация Новомоноlцкинского сельсовета юридический адрес: А.птайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Мминистрации Новомоноlлкинского сельсовета, Алlтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Голубцово, ул. Щентральная, 11
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая и3 ра3вомщей сети. Масса (объем} пробы дrlя испытаний: 1060 мл, Масса
(объем) пробы длlя контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная брылка.

L{ель испытания *:

Производственный контроль
flополнительная информация (при наличии):

, Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 8 Опября 2020 г.10 час.00 мин.
flaTa и время получения: 8 Опября 2020 г.13 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помощник врача по обцlей гигиено
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

Gоответствуэт Hfl.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Сан ПиН 2.1.4,1074,о1 "Питьевая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
централизованных с}!стем питьевого водоснабlкения. Контроль качества. Гиrиенические
требован ия к обеспечон и ю безопасностl,t с истем горя чего водоснабжен ия''.

Hfl на метод отбора *:

гост 31942,2012 "Вода. Обор проб для микробиологичоского анализа", гост 3186r_2012
"Вода. Общие требования к обору проб''.

Hfl, регламентируюч{ие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систом питьевоrо водоснабжения. Контроль . Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горя чеrо

Ли ответственное за ение данного протокола: м нанкова

Филиал Федерального бюджетного учрещqения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в длтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмiновском и Тоryльском районах''

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком,
3а предоставленную информацию и отбор обьейов испытаний (проб/образцов) заказчиком

испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объ_екrулиспытаний (пробе/образцу) прошедr.шему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (10550) не должен'быть воспроизведен не в полном объеме бёз разрешения ИhЦ



Филиал Федерального учреждения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиолOгии в Алтайском крае в 3аринске, 3аринском,

кытмановском и 2

Протокол лабораторных испытаний lИздание: 7

Ф 36-02-з5 |Дата введения: Утв
llo.ot.zozo м loll

прикаэом от

1 IПикробиолоrические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящеЙ сети
Код объекга испытаний (пробы / образца): 23352.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск r, Горького ул, 'l6,

fiaTa и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 13час 30мин
f[аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испытаний:
09.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели fuиницы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)
1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоА100 мл мук 4.2.1018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

,{е обнарlоt<ено КОЕ\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-0,1 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

н",i"""о"""ие объекта ""п",r"""о't?ilЪ'jiЪБ:.dТ:Т#: 
fi;l:i:"1:Ъ""о**"й сети

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23352.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
flaTa и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.'l0.20 в 13час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание иGпытаний:
19.10.20
Условия испытаний (указать в Gлучае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

Ne
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Щветность
градус

цветности
5,3 ,l,6 20 гост

31 868-201 2

Спеrrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2
Млность (длина волны

5З0 нм)
мйм3 0,95 0"t9 1,5

гост р
57164_20,1б

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло 24.03.21

3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

571 64_2016

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 lосI р
57164-2016

5 Привlсус балл 0 2
гост р

57164-2016

ГОСТ 3'l868-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая.

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
подпись иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объеrтов испытаний (проб/образцов) эаказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/обраэцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настояtлий протокол (10550) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛL|

Hfl на методы
исследований

3



ФИЛИал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытат9льный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50_ЗО-40

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ns {0551 от 19 Окгября 2020 т.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 23353.П.20
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlцкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоноцlкинского сельсовета, Алtтайский край, 3аринский р_н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Шпегино, ул. Центральная,5
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводяlцой сети. Масса (объем) пробы для испытаний: 1000 мл, Масса
(объем) пробы дrlя контрольноrо образца: 0 мл, Упаковка: сторильная бугылка.

l-{ель испытания *:

Производственн ый контроль
flополнительная информация (при наличии):

Нет.
OiOop и получение объепа испытаний (пробы / обраэца):
flaTa и время отбора *: 8 Опября 2020 г.10 час.00 мин.
Дата и время получения: 8 Октября 2020 г.13 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помоtцник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

Gоответствует НД.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Сан ПиН 2.1.4.1074-0l "Питьовая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
централизованных спстем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению бозопасности систем горячеrо водоснабжен ия".

Hfl на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Обор проб для микробиологичоскоrо анализа", ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к обору про6".

Н,Q, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1074-0l "Питьевая воде. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевоrо водоснабжения. Контроль ка гиrиенические

liтребования к обеспечению бозопасности систем горячего
ответственное за мление данного кола: ананкова

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объекrов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РеЗУЛьтат_Относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прочJедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НаСтоящий протокол (10551) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИПЩ



Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "L|eHTp гигиены и
опидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 2

ротокол лабораторных

Ф 36-02-35

Издание: 7

flaTa введения: Утверхqцен прйkаЪой oi
10.01.2020 м 16/1

1 Микробиолоrические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из развомlцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 23353.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск r, Горького ул, 16,

f]aTa и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.'l0.20 в 13чаG 30мин
f[аты осуществления лабораторной деятельности: начало испьпаний:08.10.20; окончание испытаний:
09.10.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

споавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.10,18_01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнар)Dкено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.10,18-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

ie обнарlпкено КОЕ\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2,1018-01

МУК 4.2.10'l8-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

н" i 
"" "о """ 

и е о бъе кта n 
" 

n 
",,"" " 

о' t?ЁЪЕiъБ:. d Т :Т#: ffi ;:::#х:ý."о* *" й сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 23З53.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
,t4,корп. 2
Дата и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 08.10.20 в 13час 30мин
f[аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 08.10.20; окончание испытаний:
19.10.20
Условия испытаний (указать в Gлучае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

Примечание: поrрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Hfl на методы испытаний

нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1
градус

цветности
менее ,1,0 20 гост

з1 868-201 2

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2
Мрность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

57164-2016

Спепрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

з 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

571 64-2016

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164_2016

5 Привкус балл 0 2 гост р
571 64_2016

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 а питьевая.

Руководител ь (заместител ь)
илц

запаха,

Т.В.Табакаева
подпись иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор обьекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прощедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 0551 ) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИhL]

Определяемые показатели

l-{BeTHocTb


